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1 ІНСТРУКЦІЯ 
 

У цьому посібнику надано всю необхідну інформацію щодо операцій установки родини 
зондів-рівнемірів DELPHI. 

Зонди-рівнеміри мають встановлюватися лише кваліфікованими сервісними інженерами. 

При складанні цього документа особливу увагу було приділено тому, щоб зробити його 
якомога детальним і точним. Тому компанія ALISONIC S.r.l. залишає за собою право без 
попередження проводити оновлення, спрямовані на вдосконалення продукту, включаючи 
програми управління. 

Компанія ALISONIC S.r.l. не несе відповідальності за збитки, спричинені інформацією, 
наведеною в наступному документі. 

 

Цей посібник був написаний у відповідності зі стандартом IEC 82079-1 та директивою ATEX 
DIRECTIVE 2014/34/EU, призначеною для використання обладнання та захисної системи, що 
використовується у потенційно вибухонебезпечних атмосферах. 

 

ДАНІ ВИРОБНИКА: 

Назва ALISONIC S.r.l. 

Адреса 

Via ERCOLANO, 3 

20900 MONZA (MB) 

Італія 

Телефон +39 0362-1547580 

Веб-сайт www.alisonic.it 

Електронна пошта assistenza@alisonic.it 

 

У документі прийняті наступні символи: 

СИМВОЛ  ПОЯСНЕННЯ 

 

  ВАЖЛИВО: Небезпека для людей (включаючи смерть), речей або   
    навколишнього середовища. 

 

УВАГА: Інформація та примітки щодо важливих операцій та корисних 
міркувань. 

 

ВАЖЛИВО: Символ перекресленого кошика вказує на те, що після закінчення 
життєвого циклу прилад необхідно утилізувати окремо від побутових відходів.  

Його слід доставити до пункту збору електричного та електронного 
обладнання, як того вимагає Європейська директива 2012/19/EU

http://www.alisonic.it/
mailto:assistenza@alisonic.it
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2 ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ 
Датчики рівнеміра були розроблені, виготовлені і випробувані відповідно до останніх 

стандартів безпеки. Проте може виникнути небезпека внаслідок їх використання. 

Для зниження ризику травмування, електричних ударів, пожежі або пошкодження 

обладнання слід дотримуватися таких запобіжних заходів безпеки: 

1. Перед налаштуванням та використанням обладнання, будь ласка, уважно прочитайте 

інструкцію, наведену в цьому посібнику. 

2. Виробник не несе відповідальності за будь-які можливі операції, не згадані в цьому 

посібнику. 

3.  Якщо виникне будь-яка несправність або похибка з обладнанням, зверніться до 

уповноваженого персоналу для технічного обслуговування або безпосередньо до 

виробника. 

4. Виробник відмовляється нести відповідальність за будь-які можливі травми та / або 

пошкодження речей, що виникли через невиконання правил безпеки. 

5. Призначений персонал повинен знати всі правила техніки безпеки, що стосуються 

даного обладнання. 

6. Якщо виникнуть сумніви щодо функціонування обладнання, зверніться до 

уповноваженого персоналу для технічного обслуговування або безпосередньо до 

виробника. 

7. Стороннє втручання звільняє виробника від будь-якої відповідальності перед 

компетентним органом. 

8. Цей виріб використовується в паливних баках і у вибухонебезпечних зонах через 

можливий ризик вибуху та пожежі. Підземні витоки паливних баків можуть 

спричинити серйозні пошкодження навколишнього середовища та травмування. 

9. При змішуванні з повітрям легкозаймисті пари можуть викликати вибух.  

Вибухонебезпечні зони можуть виникнути внаслідок наявності газу або парів. 

10.  Вибухи або пожежа можуть спричинити пошкодження, навіть смертельні. 

11.  Магнітострикційний зонд-рівнемір може бути встановлений у небезпечних зонах. 

12.  Продукт може живитись лише за допомогою дозволеного допоміжного джерела 

живлення. 

13.   Пристрій має бути підключений до мережі та під’єднаний до ІСКРОЗАХИСНОГО 

БАР’ЄРУ, ALISONIC моделей ISB-PC або ISB-PR або еквівалентного іскрозахисного 

пристрою. 
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3 ОПИС ПРИСТРОЮ 
 

Датчики складаються з головки 

рівнеміра і трубки рівнеміра з 

нержавіючої сталі. Трубка 

рівнеміра встановлена в 

резервуарі за допомогою 

гвинтового блоку для 

виставлення висоти. Для 

інсталяції стояку гвинтовий блок 

не потрібен. По цій трубці 

рівнеміру рухається поплавок (4) 

для вимірювання рівня 

заповнення продукту та 

додатковий поплавок для 

постійного виявлення рівня води. 

У речовинах, щільність яких перевищує 0,9 кг/л, виявлення води не може відбуватися, 

а поплавок рівня води необхідно видалити. 

Датчик працює за принципом магнітострикційного вимірювання. Трубка рівнеміра 

містить дріт з магнітострикційного матеріалу. Електроніка датчика передає імпульси 

через дріт, що генерує кругове магнітне поле. Постійні магніти використовуються як 

датчики рівня заповнення та встановлюються як у поплавку продукту, так і у поплавку 

води. Магнітні поля поплавкових магнітів аксіально намагнічують дріт в цій області. 

Внаслідок перекриття двох магнітних полів у зоні поплавкових магнітів створюється 

торсіонний імпульс, який проходить в обох напрямках через провід від положення 

поплавка. Один торсіонний імпульс проходить безпосередньо до головки рівнеміра, 

інший відбивається на нижньому кінці трубки рівнеміра. Вимірюється час між 

поточним імпульсом і двома торсіонними імпульсами, що надходять на головку 

рівнеміра, і розраховується поплавкове положення. Положення поплавка рівня води 

розраховується шляхом вимірювання другого імпульсу. 
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4 ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

4.1.1 DELPHI RDT 
 

Радіочастотна версія з автономним живленням 

1. Джерело живлення через іскробезпечну літієву батарею 3.6 В постійного струму, модель SAFT 
LS33600 або EVE ER34615. 

2. Термін служби акумулятора до 3 років (стандартні налаштування) 
3. Споживання в режимі передачі: менше 70 мA. 
4. Споживання в сплячому режимі: менше 200 мкА. 
5. Передача на частоті 169 МГц 
6. Потужність передачі до 200 мВт 
7. Власний протокол передачі даних 
8. Серійний номер є унікальним і відповідає адресу зонда для подальшої конфігурації в 

електроніці управління. 

 

 

 

4.1.2 DELPHI 485 (порт RS-485 для багатоточкового з'єднання) 

 

1. Номінальне джерело живлення 12 В постійного струму (30 В макс) через бар'єр іскробезпеки. 
2. Споживання при нормальному функціонуванні: менше 15 мА при 12 В постійного струму 

3. Кабель підключення, що постачається ALISONIC: FR2OR 300V- 4x0.25mm² CEI EN 50363 - ENI 
00.181.00 

4. Максимальна відстань передачі: до 2 км на основі стандарту інтерфейсу RS-485. 
5. Температура зовнішнього середовища: - 40°C + 80°C 
6. Власний протокол передачі даних 
7. Серійний номер є унікальним і відповідає адресу зонда для подальшої конфігурації в 

електроніці управління 
8. Цей рівнемір потребує іскробезпечний бар’єр для підключення до системи 

 

Ui = 30 В  

Ii = 100 мА 

Ci = незначний 

Li = незначний 
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4.1.3 DELPHI 485 ExD (порт RS-485 для багатоточкового з'єднання) 

 

1. Номінальне джерело живлення 12 В постійного струму (30 В макс) через бар'єр іскробезпеки. 
2. Споживання при нормальному функціонуванні: менше 15 мА при 12 В постійного струму 
3. Кабель підключення, що постачається ALISONIC: FR2OR 300V- 4x0.25mm² CEI EN 50363 - ENI 

00.181.00 
4. Максимальна відстань передачі: до 2 км на основі стандарту інтерфейсу RS-485. 
5. Температура зовнішнього середовища: - 40°C + 80°C 
6. Власний протокол передачі даних 
7. Серійний номер є унікальним і відповідає адресу зонда для подальшої конфігурації в 

електроніці управління 
8. Цей рівнемір можна підключити безпосередньо до системи БЕЗ іскробезпечного бар'єру 

 

Ui = 30 В  

Ii = 100 мА 

Ci = незначний 

Li = незначний 

 

4.1.4 DELPHI LPM (порт RS-485 для багатоточкового з'єднання) 

 

1. Номінальне джерело живлення 12 В постійного струму (30 В макс) через бар'єр іскробезпеки. 
2. Споживання при нормальному функціонуванні: менше <25 мА при 12 В постійного стуму 

(25mA LPM) 
3. Кабель підключення, що постачається ALISONIC: FR2OR 300V- 4x0.25mm²  
 CEI EN 50363 - ENI 00.181.00 
4. Максимальна відстань передачі: до 2 км на основі стандарту інтерфейсу RS-485. 
5. Температура зовнішнього середовища: - 40°C + 80°C 
6. Власний протокол передачі даних 
7. Серійний номер є унікальним і відповідає адресу зонда для подальшої конфігурації в 

електроніці управління 

 

Ui = 30 В 

Ii = 100 мА 

Ci = незначний 

Li = незначний 

 

4.1.5 DELPHI 420 

 

Дротова версія з аналоговим виходом стандартного струму 4-20 мА 

 

1. Джерело живлення 30 В постійного струму через бар'єр іскробезпеки. 
2. Сигнал від 4 до 20 мА по 2 проводами, лише 1 поплавок продукту. 
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4.1.6 DELPHI 010 

 

Дротова версія з аналоговим виходом стандартного струму 0-10 В постійного струму  

 

1. Джерело живлення 30 В постійного струму через бар'єр іскробезпеки. 
2. Сигнал 10 В постійного струму по 4 проводам, лише 1 поплавок продукту. 

 

4.1.7 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ 
 

1. Електроніка на основі мікропроцесора 
2. Підтримка дистанційної діагностики  
3. Можливість дистанційно налаштувати функціональні параметри 

- У разі технічного обслуговування внутрішню частину датчика (хвилевод) можна 
видалити без дегазації резервуара, особливо корисно для застосувань зі зрідженим 
газом, де резервуари знаходяться під тиском. 

4. Підключення резервуара: Не потрібне, якщо рівнемір вставлений у стояк з внутрішнім 
діаметром 2” 

- 2” стандартне ковзне з'єднання. 
- Інший тип додаткових з'єднань за запитом (фіксований, фланцевий). 

5. Корпус з нержавіючої сталі, IP68. 
6. Трубка зонда з нержавіючої сталі AISI 304 / 316 
7. Діапазон вимірювання: від 500 мм. до 15.000 мм. 
8. Передача даних: 

- Рівень продукту в 0.01 мм 
- Рівень води в 0.01 мм 
- Середня температура середовища, виявлена за допомогою цифрового датчика 

температури, розміщеного вздовж трубки зонда (макс. 5) 
9. Точність вимірювання: +/- 0,25 мм. 
10. Роздільна здатність вимірювання: +/- 0,01 мм. 
11. Точність температури: +/- 0,2°C (доступна опція до 5 датчиків температури) 
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5 МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ 
 

 

 

5.1.1 DELPHI 485, DELPHI TTL, DELPHI 420, DELPHI 010, DELPHI LPM 

 

 

 

5.1.2 DELPHI 485 ExD 

 

 

 

5.1.3 DELPHI RDT 
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6 ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ 
 

 

ВАЖЛИВО: Для встановлення та обслуговування датчиків необхідно   
дотримуватися Правил вибухозахисту, Правил промислової безпеки та 
техніки безпеки, а також правил техніки безпеки при використанні 
приладу, а також загальноприйнятих правил техніки, та ознайомитися з 
цим посібником. 

 

ВАЖЛИВО: Необхідно також дотримуватися всіх чинних місцевих норм 
безпеки та запобігання нещасних випадків, які не включені до цього 
посібника. 

 

УВАГА: Під час встановлення важливо переконатися, що трубка зонда не 
зігнута. Захищайте поплавок від ударів. Не можна допустити 
потрапляння вологи у роз'єм M12. 

Перед встановленням перемістіть поплавки до нижнього кінця трубки 
зонда, інакше вони раптово сповзуть, коли ви підніматимете рівнемір і 
можуть бути пошкодженi при ударі зі стоп-ковпачком на дні. 

 

УВАГА:  Під час інсталяції слід зазначити наступні дані датчиків, 
резервуарів і продуктів Delphi для налаштування консолі Sibylla: 

   - Номери пристроїв датчиків, 

   - Позначення датчиків у резервуарах, 

   - Позначення продуктів в резервуарах, 

   - Термінальне підключення датчиків, 

   - Відстань датчиків від центральних вертикальних осей резервуарів 
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7 РОЗМІРИ РІВНЕМІРІВ 
 

 

7.1.1 DELPHI RDT (бездротовий) 
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7.1.2 DELPHI 485/420/010/TTL (RS-485) 
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7.1.3 DELPHI 485PP (зовнішня труба) 
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7.1.4 DELPHI LPM 

 

 

МОНІТОР ЛІНІЙНОГО ТИСКУ 
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8 УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАР 
 

 

8.1.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

 

 

Рівнемір DELPHI поставляється в картонній упаковці на станцію поштучно, або максимум до 5 
зондів. 

При отриманні пристрою необхідно перевірити цілісність упаковки. 

Дістаючи з оригінальної упаковки, зверніть увагу, щоб не згинати металеву трубу, адже зонд - 
електронний інструмент! 

Датчик DELPHI повинен бути встановлений вертикально всередині резервуарів якомога 
ближче до центральної вертикальної осі. Після цього потрібно буде налаштувати відповідні 
положення датчиків. 

 

ВАЖЛИВО: у випадку випаровування вуглеводнів використовуйте іскрозахисні 
інструменти. 

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ 

1. Установка повинна здійснюватися спеціалізованими людьми 

2. Дотримуйтесь правил безпеки 

3. Уважно прочитайте інструкції, наведені в цьому посібнику 

4. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження та/або 
додаткові витрати через недотримання інструкцій, що поставляються 
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ПРИКЛАД УСТАНОВКИ НА БАК 

 

  2” Газовий    2” Газовий       2” Газове 

  бездротовий     дротовий       ковзне 

  рівнемір у стояку     рівнемір у стояку        кріплення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 БЕЗПЕЧНА ВІДСТАНЬ 

 

Щоб встановити зонд за допомогою 2-дюймового фітингу, обережно просуньте трубку до 
дна резервуара, а потім знову підніміть її, щоб зафіксувати на відповідній безпечній відстані, 
щонайменше, 10 мм від дна резервуару для резервуарів діаметром до 2900мм. Для 
закріплення трубки зонда затягніть стопорний гвинт. Якщо не притримуватись безпечної 
відстані до дна резервуара, труба зонда може зігнутися і пошкодити процес функціонування 
рівнеміра. 
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8.1.3 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ 

 

 

1 Рівнемір DELPHI може поставлятися з 2-дюймовим фітингом (male) або без нього у разі 
встановлення всередині захисного стояка. 

2 2-дюймовий фітинг (male) та поплавки, встановлені на ньому, гарантують легкий прохід 
всередині 2-дюймового з'єднання труби, що використовується як стояк. Це спрощує 
введення зонда всередину резервуару, і тому розбирати жоден елемент не потрібно. 

3 Труба зонда всередині ємності не має бути зігнута або піддаватися впливу ударів. Зонд 
потрібно встановити так, щоб голівка була якомога вище для уникнення занурення. 

4 Якщо для розсіювання електростатичних зарядів потрібне заземлення, це можна 
зробити за допомогою металевої смуги, накладеної на трубу датчика, та відповідного 
провідника, підключеного до рівнопотенціальної металевої конструкції 

5 Зонд поставляється з 1,5 м кабелю, підключеного до роз'єму M12 або SM12 на голівці 
зонда, цей кабель має бути підключений за допомогою розподільної коробки. 

6 Рекомендується використовувати розподільну коробку IP68 для безпечного з'єднання. 

7 У типовому послідовному з'єднанні RS-485 всі зонди з'єднані паралельно. Зазвичай всі 
шинні з'єднання мають бути каскадними, щоб забезпечити меншу відстань передачі. У 
випадку, коли відстані є короткими та лінії не перевищують 50 метрів, дозволено мати 
проводку зіркового типу. 

8 4-провідний з'єднувальний кабель завжди має червоний (або чорний), коричневий, 
синій і білий кольори. 

9 Підключіть до клемної коробки кабелі одного кольору: білий до білого, червоний до 
червоного і т.д. На консолі щит від кабелів повинен бути з'єднаний паралельно як 
один провід і з'єднаний з землею в офіс за допомогою розділеного заземлюючого 
проводу, що не має використовуватися спільно з електродвигунами або 
заземленнями систем живлення. 

10 Для підключення та програмування консолі зверніться до посібника, що надається 
разом з кожним пристроєм. 

11 Установка має виконуватися відповідно до стандартів CEI 64-8 and EN 60079-14. 
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8.1.4 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОНСОЛІ 

 

 

Після з'єднання з кабелем зонда з'єднувальний кабель між датчиком і консоллю повинен 
мати такі властивості: 

 

• Чотири неекранованих дротяних кабелів, стійких до нафти та вуглеводнів. 

• Кабельний провідник (від 4 х 0,5 мм² до 100 мт або 4 х 1 мм² до 200 мт) 

• Синій або друкований синій колір кабелю (для іскробезпечних ланцюгів) 

• Максимальний зовнішній діаметр від 6 до 10 мм для надійної герметизації кабельним 
сальником 

 

Еквіпотенціальне з'єднання має здійснюватися установщиком відповідно до національних 
правил налаштування. З цією метою рівнопотенційне з'єднання на зондовій трубі може 
реалізуватися через металеву стяжку. 

 

 

 

8.1.5 ЗАХИСТ ВІД СТРИБКІВ НАПРУГИ 

 

Щоб захистити датчик рівня від стрибка напруги, рекомендуємо встановити фільтр напруги 
безпосередньо перед зондом у люку. 

Необхідно дотримуватися спеціальних норм EN, включаючи EN 60079-14 та EN 60079-25, а 
також місцевих правил монтажу. 
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9 ДРОТОВІ З’ЄДНАННЯ 
 

Перш ніж підключити датчики Delphi до консолі Sibylla, обов'язково переконайтеся, що 
живлення було відключено. Для підключення виконайте наступні дії: 

 

• Якщо він ще не підключений, підключіть роз’єм M12 / SM12, що постачається 
компанією Alisonic, до роз’єму головки зонда.  

 

Перш ніж затягнути гайку з'єднувача, знайдіть правильне положення з’єднання, оскільки 
з'єднувачі забезпечені поляризаційним ключем, не використовуйте надмірний момент 
затягування, він повинен бути між 100… 150 Нсм. 

 

• Підключіть кабель зонда до з'єднувального кабелю, використовуючи з'єднувальну 
коробку з призначенням контактів, як описано нижче: 

 

 

 

Тип M12 

 

  

 

 

 

 

Тип SM12 

 

 

 

 

 

 

 

  ВАЖЛИВО: Є два різних з'єднувача зонда типів M12 і SM12. 

          Обидва типи не є сумісними. Зверніть увагу на різні кольори дроту. 
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10 БЕЗДРОТОВІ З’ЄДНАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ОСОБЛИВОСТІ НАЛАШТУВАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ 

ФУНКЦІЙ ТА ОПЕРАЦІЇ 
 

Радіо зонд DELPHI RDT підключається до консолі через приймач DELPHI 485RR, який 
підключений до блоку управління через з'єднання RS-485. Приймач здатний підключати до 
мережі з 32 зондами. 

Відразу після вмикання зонда шляхом підключення батареї зонд передає інформацію кожні 
10 секунд напортязі 10 хвилин, після цього етапу, необхідного для установки, зонд завжди 
знаходиться в режимі сну і щохвилини він прокидається для вимірювання рівнів. Якщо 
виміряні вимірювання продукту або води відрізняються на +/- 1 мм від останнього 
виміряного рівня, зонд передає вимірювання по радіо, інакше він повертається до сну. 

У будь-якому випадку через 10 хвилин непередачі зонд передає дані, навіть якщо вони не 
змінюються, щоб уникнути системного тайм-ауту. Це повинно розглядатися як час циклу для 
приймача. Одержувач повинен активувати тривогу через 1 годину без отримання передачі 
від зонду. 

 

   ВАЖЛИВО: : Пристрій оснащений вставленою батареєю, якщо необхідно 
зберігати зонд більше 3 місяців, рекомендується вийняти аккумулятор 

Термін служби акумулятора становить від 3 до 5 років після першого включення і 
безпосередньо залежить від циклу використання резервуара та налаштувань. 

 

 

DELPHI 485-RR 

DELPHI RDT 

Консоль SIBYLLA 
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ВАЖЛИВО: 

Замінювати акумулятор на місцях може лише кваліфікований персонал, не можна 
працювати за наявності легкозаймистих рідин або вибухонебезпечних середовищ, 

необхідно дотримуватись інструкції з експлуатації 

 

Необхідно використовувати лише таку іскробезпечну літієву батарею: 

SAFT LS 33600 або еквівалентну 

EVE 3,6 V 19 Ah D dimensione ER34615 farnel 1973584 

 

 

12 ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО РІВНЕМІРА 
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13 БЕЗДРОТОВИЙ ПРИЙМАЧ 
 

 

 

 Радіоприймач DELPHI 485-RR 

- Номінальне джерело живлення 12 В постійного 
струму (30 В макс) 

- Споживання в нормальному режимі: менше 15 мА 
при напрузі 12 В постійного струму  

- Частота: 169 МГц 
- Власний протокол передачі даних 
- Чутливість: 110dBm 
- Кабель підключення, що постачається ALISONIC: 

FR2OR 300V- 4x0.25mm² CEI EN 50363 - ENI 00.181.00 
- Температура зовнішнього середовища: - 40°C + 80°C 
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14 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Зонд та пов'язані з ним поплавки не потребують обслуговування, якщо вони 
використовуються відповідно до технічних характеристик виробника і не використовуються 
інакше. 

 

 

15 ПОВЕРНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ 
 

Перш ніж повернути будь-яке обладнання ALISONIC, надішліть запит (RMA) на отримання дозволу 

повернення матеріалів до менеджера вашого облікового запису ALISONIC, щоб отримати інструкції 

щодо повернення товару.
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16 ATEX СЕРТИФІКАТИ 
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17 ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАТИВНИМ 

ВИМОГАМ ЄС 
ДИВІТЬСЯ ДОДАНИЙ ДОКУМЕНТ, КОПІЯ НЕ ДІЙСНА 
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